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Quadro de Cargas (AL1)
Circuito | Descrigcdo | Esquema | Método | Tensdo | Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
m = de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
QM1 F+N+T B1 220V 10716 10281 R 10281 1.001.00 |47.3|47.3| 10 |75.0| 3 |63 0.19 0.19 OK
A 2 TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0
Quadro de Cargas (QM1)
Circuito | Descrigdo | Esquema | Método | Tenséo | Pot. total. | Pot. total. |Fases | Pot.-R Pot.-S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo | lc | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
= de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) [(mm2)] (A) |(KA)] (A) (%) (%)
QD1 F+N+T B1 220V 10716 10281 R 10281 1.00|1.00 | 47.3|47.3| 10 |57.0| 3 | 50 0.63 0.82 OK
600WV| 3 ST © TOTAL 10716 10281 R 10281 0 0
B 25
c Oy Quadro de Cargas (QD1)
\ 5 g Circuito Descrigéo Esquema | Método | Tensdo | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segdo | lc | lcc |Disj| dV parc | dV total |Status
EE] L. deinst. | (V) 9 12 |0[100|600|5400|  (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm2)| (A) [KA)]| A) | (%) (%)
B g 25 1 lluminagao F+N B1 220V 1 6 116 81 R 81 1.00(1.00| 0.2 | 0.5 1.5 (175 3 [ 10 0.02 0.84 OK
600W mr>3 @ ?) ' 2 |Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220V 1] 10 1111 1000 R 1000 1.00/1.00| 25| 51| 25 (240 3 |10 | 0.12 0.94 OK
I g 3 [\ 3 Tomadas Coz e Lav F+N+T B1 220V 2 4 2889 2600 R 2600 1.001.00|13.1{13.1| 25 |24.0| 3 | 16 0.42 1.24 OK
i 4 Chuveiro Elétrico F+F+T B1 220V 1 5400 5400 R 5400 1.00 | 1.00 | 24.5|24.5 4 320 3 | 25 0.73 1.56 OK
600 .».37"6 5 Reserva F+N+T B1 220V 600 600 R 600 1.001.00 | 2.7 | 2.7 1.5 (175 3 |10 0.00 0.00 OK
,3_ © N “ 5 6 Reserva F+N+T B1 220V 600 600 R 600 1.001.00 | 2.7 | 2.7 1.5 (175 3 [ 10 0.00 0.00 OK
PO [ ;
5 v 7 TOTAL 1 6 1112 | 4 1 10716 10281 R 10281 0 0
{> 3
Quadro de Demanda (AL1)
ESTAR / £OZINHA 2 4 A QD1
Tipo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
(kVA) (%) (kVA) (10281 W)
Qo lluminagdo e TUG's (Casas e apartamentos)  |1.23 75.00 0.92 10 A
\ Uso Especifico 9.49 100.00 9.49 ._of'\c?» kA H e (81 V\Q1 (Iluminago)
TOTAL 10.41 - o5 A 45 Unipolar-PVC (70°C)
»—o/H\c3 kA @ HT Uninol PVC 70(05(;1'00\/\'24(Chuveiro Elétrico)
QM1 4 nipolar - ( )
(10281 W)
1T (600W) 5
AL1 50A [T Unipolar -PVC (70°C) R ° (Resena)
° 11ITR /H\C3kA 11TR 1.5
[T [T
10 1T (600 W)
Unipolar - EPR/XLPE (90°C) Unipolar - PVC (70°C) T, Unipolar - PVC (70C) R 6 (Reserva)
21"(PVC) 23/4"(PVC) :
N 1T (1900 W) 5 (Tomadas de Uso Geral
JT. Unipolar - PVC (70°C) R (Tomadas de Uso Geral)
alis (2600 W) 3 (Tomadas Coz e L
JT. Unipolar - PVC (70°C) R (Tomadas Coz e Lav)
Legenda
Caixa 2x4" de embutir
|X|<> Caixa de passagem
E Entrada de servigo
lI-K] Espera para rede légica a 0,40m do piso
5] QM1 8-O Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso
Lampada Led 12W A60
3 Assinado de forma digital
Lampada Led 9W AB0 GAS PAR CARLOS
; por GASPAR CARLOS
o—O Ponto de TV a 0,40m do piso
%E: = Pulsador de campainha 1 tecla - 1,00m do piso FI LHO-88741 648 FILHO:88741648668
] U Quadro de distribuigdo 668 Dados: 2026;06"25
. = 12:39:55-03'00
= % Quadro de medicdo
@—QJTimbre
E—b Tomada alta a 2,20m do piso
#{> Tomada baixa a 0,40m do piso Assinado de forma digital
m Tomada média a 1,00m do piso LEONEL CESAR DE por LEONEL CESAR DE
AL OLIVEIRA:0746085 OLIVEIRA:07460858692
Legenda de condutos 8692 Dados: 2026.06.25
e 12:28:16 -03'00'
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